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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEP'I GRZEWCZYCH
mCUE R 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/279/18
Kociol wodny typu TIS PELLET 20

o nominalnej mocy cieplnej 20 kW
opalany sprasowanym granulatem drewna typu pelet
produkowany przez:
TIS Sp.z o.0
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 38, 15-113 Biatystok

spetia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 79 % > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wyt?varzane cieplo L e I ;Z'uz;cié en;éii élektrycznej n; z Emisje dchzaz:ggezgnbwééo ééfzéWmia 7
uzytkowe SORmMOsC DEYRNYS. potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% . | organiczne .
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie c:?::'ek' zwiagzki ::,enella( tlen:(ul
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe gé a]:g
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC v
g P P el, elmi P E. E. Esc E.
s n P Tn Tlp max min SB s PM s OGC s CO s NOx
2
§ 19,0 5,5 82,6 83,2 0,047 0,025 0,005 31 14 443 179
r AL
- 3 3 3 3
% kW kW % % kW kW kW mg/m’ | mg/m’ | mg/m’ | mg/m
Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 167/18-LG.
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